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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objetivo realizar un estudio comparativo de los 

componentes existentes para la creación de un sistema de control térmico, se 

logró identificar cuáles contribuyeron a una correcta gestión de la temperatura 

en ambientes cerrados y los que facilitaron una buena comunicación con el 

equipo de enfriamiento. Para este estudio se empleó la revisión sistemática, la 

cual permitió identificar los criterios de búsqueda y seleccionar las fuentes de los 

datos bibliográficos. Una vez obtenida la información se procedió a realizar un 

análisis de la misma, con el fin de definir las fuentes más relevantes y así 

describir los principales resultados de la investigación. Posteriormente, se 

consiguió un esquema para la construcción del dispositivo que ayude a prolongar 

la vida útil de los sistemas acondicionadores de aire y que contribuya tanto al 

equilibrado consumo energético como al ahorro económico.  
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